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FORROS

Forro rebaixado em gesso com negativos fechados. 
Acabamento com pintura PVA na cor branca;

FO01

LEGENDA DOS ACABAMENTOS:

VM VENTILAÇÃO MECÂNICA;

ÁREA DE INTERVENÇÃO;

Lauranita S. Cassiano Arquiteta CAU-BR: A11873-7

PROJETO
ARQUITETÔNICO

Paulo C. N. Cassiano Arquiteto CAU-BR: A2265-9

Rua Ge. João Telles, 542 sala 901 - Porto Alegre/RS - CEP 90035-170 
Fone (051) 33112133/ E-mail: cassiano.arq@terra.com.br

Hospital de Pronto Socorro de Canoas

Projeto Executivo
Unidade de Imagenologia

R. Caçapava, 100 - Mathias Velho, Canoas - RS, 92330-500

Projeto de Reforma

Planta de Forro

HPSC-IMA-ARQ-FOR-01-A ESC.: 1:50

FOR-01

Proprietário / Razão Social

Versão Data Descrição

A 05/05/2021 Emissão Inicial do Projeto Executivo

1 : 50

Planta de Forro

Tabela de Luminárias Existentes

Cód. Descrição Comentário Quant.

LM01
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM DIFUSOR
LEITOSO, PARA DUAS LAMPADAS
TUBULARES TIPO T5. DIMENSÕES: 130x30cm

Revisar as lâmpadas;
24

LM02
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM DIFUSOR
LEITOSO, PARA LAMPADA TIPO BULBO.
DIAMETRO 20cm;

Revisar as lâmpadas;
12

Acabamento de Forro Novo

Descrição Comentários Área
Forro rebaixado em gesso com negativos
fechados. Acabamento com pintura PVA na cor
branca;

Reparar e repintar o forro de
gesso conforme o acabamento
especificado;

34.22 m²

Tabela de Luminárias Novas

Cód. Descrição Quant.

LM01
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM DIFUSOR LEITOSO, PARA DUAS
LAMPADAS TUBULARES TIPO T5. DIMENSÕES: 130x30cm 1
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